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Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

Se realizara el mantenimiento general de 9 grupos electrógenos según memoria descriptiva
adjunta:
Laboratorio de Medios (285 KVA), Planta Presurizadora (31 KVA), Rectorado (165 KVA),
Facultad de Ingeniería (120 KVA), Biblioteca (226 KVA), Facultad de C. Sociales (250KVA),
Facultad de Económicas (250KVA), Facultad de C. Agrarias (250KVA) y Facultad de
Derecho (250KVA) 
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Se realizara el mantenimiento preventivo de 9 grupos electrógenos según memoria
descriptiva adjunta:
Laboratorio de Medios (285 KVA), Planta Presurizadora (31 KVA), Rectorado (165 KVA),
Facultad de Ingeniería (120 KVA), Biblioteca (226 KVA), Facultad de C. Sociales (250KVA),
Facultad de Económicas (250KVA), Facultad de C. Agrarias (250KVA) y Facultad de
Derecho (250KVA) 
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DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
Campus Universitario - Rectorado - Av.Juan XXIII y Ruta Provincial N°4

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14.00 hrs.

1832 - Lomas de Zamora - Provincia de Buenos Aires
Tel/Fax: 011 7091-8659 E-mail: compras@unlz.edu.ar


